
LEGENDA ELABORATI GRAFICI PIANO
2im Completamento impianto di condizionamento Piano terra e primo

DATI DI PROGETTO
Zona climatica:

PARAMETRI INVERNALI
GRADI GIORNO TEMPERATURA ESTERNA
TEMPERATURA INTERNA UMIDITA' RELATIVA INTERNA

PARAMETRI ESTIVI
TEMPERATURA ESTERNA
LATITUDINE (°N)

UMIDITA' RELATIVA ESTERNA

QUOTA

LONGITUDINE (° )
MERIDIANO DI RIFERIMENTO

TERMICA GIOR.
ESCURSIONE

TEMPERATURA INTERNA UMIDITA' RELATIVA INTERNA

DATI TECNICO COSTRUTTIVI EDIFICIO
VETRI: TRASMITTANZA (U) [W/mq°K] FATTORE SOLARE
SERRAMENTI: SCHERMATURA ESTERNA

Località:Provincia:

UTILIZZO STANDARD FLUIDO VETTORE - INVERNALE
RADIATORI (tutti i tipi) VENTILCONVETTORI SISTEMI RADIANTI (tutti i tipi)

UTILIZZO STANDARD FLUIDO VETTORE - ESTIVO
RADIATORI (tutti i tipi) VENTILCONVETTORI SISTEMI RADIANTI (tutti i tipi)

ARIA
ARIA

ARIA
ARIA

ARIA
ARIA

ARIA
ARIA

ARIA
ARIA

ARIA
ARIA

ARIA
ARIA

ARIA
ARIA

ARIA
ARIA

ARIA
ARIA

ARIA
ARIA

VICENZA VICENZA E

2371 39 mlb.s. -5 °C b.u. -6 °C
20°C +/- 1°C non controllata

b.s. +33°C b.u. +27°C 75%
45° 32' 11° 32'

***

26°C +/- 1°C non controllata
10 °C

non fornita non fornito
non fornita

T°max=60°C ---- ---

--- T°=8-13°C ---

3im Completamento impianto di condizionamento Piano secondo e copertura
8im Schema centrale termica: completamento pompe di calore

SCHEMA CENTRALE TERMICA E TRATTAMENTO ACQUA SANITARIA

BOLLITORE

Capacità: 800 lt

SOLARE

GRUPPO TERMICO

Tipo Sime mod. Murelle HE 110 R ErP
(o equivalente)
Potenza termica focolare 108,0 kW
Potenza termica utile 105,6 kW
circolatori, accessori INAIL

A CONDENSAZIONE

BOLLITORE

Capacità: 800 lt

CALDAIA

SCHEMA CENTRALE PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA E SOLARE

PANNELLO

Sup. complessiva: 2,61 mq
Sup. efettiva: 2,39 mq
Numero: n°10

SOLARE

VALVOLA D'INTERCETTAZIONE

VALVOLA SFIATO

VALVOLA D'INTERCETTAZIONE

VALVOLA SFIATO

LA CALDAIA DEVE ESSERE INSTALLATA IN IN CONFORMITA' AL D.M. 12/04/1996 ED ALLE UNI 7129 IN VIGORE

POMPA DI CALORE
Tipo Aermec mod. ANLI 80 HX (o
equivalente)
Potenza frig. 18,75 kW (7/12°C-E35°)
Potenza assorb. 7,44 kW (3-400V-50Hz)
Corrente assorbita 12,46 A
INSTALLAZIONE DI N°2 UNITA'

SCHEMA CONTABILIZZAZIONE APPARTAMENTO TIPO

T T

Scarichi acqua nere, bianche, condensa 

LEGENDA TIPI DI LINEA

Condotti di ventilazione scarichi

Tubazioni per fluido refrigerante - mandata

Tubazioni per fluido refrigerante - ritorno

Interventi previsti in progetto

8im

PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA E SCHEMA APPARTAMENTO TIPO
PROGETTO MECCANICO - SCHEMA FUNZIONALE CENTRALE TERMICA, 

RISTRUTTURAZIONE E AMPLIAMENTO
EDIFICI EX I.P.A.B.

Viale S. Lazzaro, 79 - Vicenza

COMUNE DI VICENZA

DATA DESCRIZIONE DELLA REVISIONE ESEGUITO VERIFICA TECNICA VERIFICA SICUREZZA APPROVATO

FIRMA FIRMA FIRMA

IL COMMITTENTE

UM: FILE:

FIRMA

A.I.M. Vicenza S.p.A.

Contrà Pedemuro San Biagio 72 - 36100 Vicenza

Tel. 0444.394911 - Fax 0444.321496 - www.aimvicenza.it

MDPRSP24-02.02

gruppo

STUDI E PROGETTI

7144500

13.015

ELABORATO

COMMESSE

IL PROGETTISTA

PRATICA

GRUPPO DI PROGETTAZIONE

SCALA:

REV.

20/06/2016
emissione

ing. Paolo Zilio ing. Paolo Zilio ing. Franco Grazioli arch. Enzo Leggi

PROGETTO ESECUTIVO

07/05/2018 Modifica potenza generatore ing. Paolo Zilio ing. Paolo Zilio ing. Franco Grazioli arch. Enzo Leggi

27/07/2018 Completamento impianto raffrescamento ing. Paolo Zilio ing. Paolo Zilio ing. Franco Grazioli arch. Enzo Leggi
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